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Energietransport uber die Netzebene 1der APG

Die Uber das 220/380-kV-Netz (Netzebene 1) der APG transportierte Energiemenge (inkl. Transite) in der Hohe von

34.930 GWh war in ©Q1-3/2025 im Vergleich zum Vorjahr um 4,3% héher.
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In Q1-3/2025 wurden von der Regelzone APG per Saldo 2.011 GWh auf Basis der Fahrplane importiert.

Import-Exportsaldo der Regelzone APG

im Q1-3 gemaf Fahrplanen
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Die maximal aufgetretenen Werte des Import-Export-Saldos der Regelzone APG (380-, 220- und 110-kV-Ebene)
betrugen in Q1-3/2025 in Exportrichtung 4.869 MW und in Importrichtung 4.785 MW.



Vergleich Soll-Werte mit Ist-Werten

In der folgenden Tabelle sind die geplanten Energieflisse auf Basis der Fahrplane inkl. Istwert-Aufschaltungen (IWA) mit
den gemessenen Energieflissen (Messwerte) an den jeweiligen Grenzen zu benachbarten Regelzonen in Q1-3/2025
gegenibergestellt (positive Werte bedeuten Importe, negative Exporte). Die ,Loopflows” wurden aus der Differenz

berechnet.

Fahrplane + WA Messwerte "Loopflows"
Ccz +5383 GWh +6031 GWh +647 GWh
HU -4638 GWh -2915 GWh +1722 GWh
SL -4323 GWh -4065 GWh +258 GWh
IT -1332 GWh -1319 GWh +13 GWh
CH -255 GWh -463 GWh -208 GWh
DE +7052 GWh +4637 GWh -2415 GWh

Engpassmanagement

In der nachfolgenden Tabelle sind die Engpassmanagementmengen, die im Q1-3/2025 zur Beseitigung von
Netzengp&ssen abgerufen wurden, aufgelistet.

KW-seitige MaBnahmen bzw. Costly Measures*
Engpasse innerhalb des APG- . . Engpasse auBerhalb des APG-
Engpasse auf Grenzleitungen
GWh Netzes Netzes
Leistungs- Leistungs- Leistungs- Leistungs- Leistungs- Leistungs-
reduktion erhéhung reduktion erhéhung reduktion erhéhung
Q1/2025 11.18 6.38 0,00 12,43 8.78 217,12
Q2/2025 3,57 1.73 0,00 10,01 13,17 26,42
Q3/2025 6,06 7.46 7.50 1,15 28.89 128,88
Summe 36,38 31,09 423,26

* nur Abrufe in der Regelzone APG, Stand 20.10.2025
Die Engpassmanagement-Kosten fur APG betrugen bis zum Ende von Q3/2025 ca.78,0 Mio. €.

Alle EPM-Abrufe von APG (inklusive Netzreserve) in der Regelzone APG bis zum Ende von Q3/2025 verursachten Kosten
in der Héhe von ca. 153,8Mio. €. Diese Kosten werden zum Teil weiterverrechnet, da sie durch externe TSOs aufgrund von
externen Engpéassen angefordert wurden.

Alle angegebenen Kosten enthalten Schatzkosten.



