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1 Präambel 50 

Zur Sicherstellung der Netzstabilität ist die Bereitstellung und die entsprechende 51 
Aktivierung von Regelreserven erforderlich. APG zeichnet als Regelzonenführer für die 52 
marktbasierte Beschaffung dieser Regelreserven verantwortlich und führt 53 
dementsprechend eine Überprüfung der aktivierten Mengen durch.  54 

Nachfolgend ist der Maßnahmenkatalog für allfälliges Fehlverhalten des Anbieters 55 
angeführt. 56 

2 Anforderungen an die Sekundärregelreserve 57 

Die Anforderungen an die Regeldynamik sowie die tolerierte Unter- bzw. Übererfüllung 58 
werden in Form eines Akzeptanz-/bzw. Toleranzkanals (siehe 2.2) abgebildet. Dieser 59 
wird alle zwei Sekunden (=Monitoringintervall) auf Basis des Sollwerts (s) der 60 
vergangenen 30 Sekunden berechnet und berücksichtigt die folgenden Anforderungen: 61 

 Maximale Aktivierungszeit von 5 Minuten 62 

 davon allfällige Reaktionszeit von maximal 30s  63 

 Minimaler Gradient von Psoll/270s  64 

 Maximaler Fehler: 5% des Sollwerts in Richtung Mindererfüllung 65 

 Überschwingen von maximal 10% des Sollwerts, jedoch nicht mehr als 10 MW 66 
für 30s 67 

Allfällige Pönalen werden grundsätzlich erst schlagend, wenn das Aktivierungssignal 68 
des Anbieters den Toleranzkanal verlässt. Übererfüllungen werden, abweichend 69 
davon, nicht pönalisiert. Allerdings wird nicht jeder Zeitstempel, bei dem das 70 
Aktivierungssignal außerhalb des Kanals liegt, pönalisiert. Um z.B. allfälliges 71 
Rauschen, ungeplante Umschaltspitzen oder kurze Signalfehler, auszuscheiden, wird 72 
eine Bagatellgrenze berücksichtigt (siehe 2.2.4).  73 

2.1 Automatisches Monitoring SRR 74 

Der Reservepool des Bewerbers hat entsprechend der Leistungsvorgabe durch APG 75 
(Stellgröße/Sollwert) unverzüglich die entsprechende Sekundärregelreserve in seinen 76 
TE zu aktivieren. Die aktivierte Sekundärregelreserve (Istwert) muss dieser 77 
Leistungsvorgabe also unter Berücksichtigung der oben genannten Anforderungen 78 
folgen.  79 

Die Aktivierung bzw. Deaktivierung der Sekundärregelreserve hat dabei während der 80 
gesamten Periode der Lieferverpflichtung in derselben Weise -  ggf. auch unter 81 
zusätzlicher Berücksichtigung eines von APG vorgegeben Gradienten - zu erfolgen 82 
(also auch knapp vor bzw. nach einem etwaigen Produktwechsel). Im Falle einer 83 
Änderung der Zusammensetzung des Reservepools bzw. beim Produktwechsel darf 84 
die aktivierte Sekundärregelreserve des Bewerbers grundsätzlich nicht springen. Vom 85 
Bewerber wird bei der Berechnung der Prozessgrößen die erforderliche Koordination 86 
erwartet.  87 

Die Einhaltung dieses Reglements wird von APG mittels eines kontinuierlichen, 88 
standardisierten und automatischen Monitorings wie folgt durchgeführt. 89 

  90 
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2.2 Definition des Akzeptanz- und Toleranzkanals 91 

2.2.1 Akzeptanzkanal 92 

Ein Kernelement des automatisierten Monitorings ist der sogenannte 93 
Akzeptanzkanal. Dieser definiert den Bereich, in dem die von APG angeforderte 94 
Sekundärregelreserve aktiviert werden soll. Als Ausgangspunkt dient zum einen die 95 
Anforderung, dass die gewünschte Leistungsänderung gemäß Sollwertvorgabe 96 
innerhalb von fünf Minuten (300 Sekunden) vollständig erbracht wird. Des Weiteren 97 
wird erwartet, dass die Aktivierung im Anbieterpool bei einer Änderung des Sollwerts 98 
innerhalb weniger Sekunden, maximal jedoch nach 30 Sekunden beginnen muss. 99 
Dementsprechend ergibt sich nach Ablauf dieser 30 Sekunden für die verbleibende 100 
Zeit von 270 Sekunden ein notwendiger Gradient, der sich aus der geforderten 101 
Leistungsänderung geteilt durch 270 Sekunden ergibt. Damit kommt ein dynamischer 102 
Mindest-Gradient in Abhängigkeit vom Sollwertverlauf zur Anwendung. Dieser 103 
definiert den Wert, um den sich die Leistung von einem Intervall auf das nachfolgende 104 
Intervall mindestens ändern muss. 105 

Der Wert der geforderten Leistungsänderung ergibt sich aus dem Sollwertverlauf der 106 
letzten 5 Minuten. Die größtmögliche Sollwertänderung, und somit auch der 107 
maximale Gradient, werden durch das Regelband des Pools begrenzt. Im Extremfall 108 
von Vollabrufen in beide Richtungen innerhalb des Betrachtungszeitfensters wird 109 
erwartet, dass die Änderung in allen Angeboten innerhalb von 5 Minuten erfüllt ist. 110 
Für anteilige Abrufe des Pools gilt dieselbe absolute Erfüllungszeit von 5 Minuten als 111 
Mindestanforderung.  112 

Nimmt man als Basis eine Auflösung der Rohdaten von 2s, ergibt sich die zum 113 
Zeitpunkt t (t) heranzuziehende Leistungsänderung für die obere Grenze des 114 
Akzeptanzkanals aus der Differenz des maximalen Sollwerts im Zeitbereich von 302 115 
Sekunden (t-302) bis 32 Sekunden (t-32) vor dem Zeitpunkt t und des maximalen 116 
Sollwerts im Zeitbereich von 32 Sekunden (t-32) bis zum Zeitpunkt t. Die für die 117 
untere Grenze des Akzeptanzkanals zugrundeliegende Leistungsänderung ergibt 118 
sich aus der Differenz des minimalen Sollwerts im Zeitbereich von 302 Sekunden (t-119 
302) bis 32 Sekunden (t-32) vor dem Zeitpunkt t und des minimalen Sollwerts im 120 
Zeitbereich von 32 Sekunden (t-32) bis zum Zeitpunkt t. 121 

Zusätzlich zum Akzeptanzkanal wird ein Toleranzkanal definiert, der den zulässigen 122 
Fehler in Richtung einer Untererfüllung definiert. Außerdem berücksichtigt der durch 123 
die genannten Grenzen aufgespannte Bereich das zulässige Überschwingen (Details 124 
siehe 2.2.2). 125 

Als minimaler Gradient wird die Erbringung in Höhe von 1 MW in 270 Sekunden 126 
vorausgesetzt. 127 

Die 2-sekündliche Änderung der Gradienten goga und guga, mit denen sich die 128 
Kanalgrenzen vom letzten Intervall auf das aktuelle Intervall (t) ändern, werden wie 129 
folgt bestimmt: 130 

Formel 1: Bestimmung des Gradienten goga 131 

𝑔𝑜𝑔𝑎(𝑡) =
𝑚𝑎𝑥{1𝑀𝑊, |𝑚𝑎𝑥{𝑠(𝑡 − 302), … , 𝑠(𝑡 − 32)} − 𝑚𝑎𝑥{𝑠(𝑡 − 32), … , 𝑠(𝑡)}|}

270 𝑠𝑒𝑐.
 132 

 133 

Formel 2: Bestimmung des Gradienten guga 134 

𝑔𝑢𝑔𝑎(𝑡) =
𝑚𝑎𝑥{1𝑀𝑊, |𝑚𝑖𝑛{𝑠(𝑡 − 302), … , 𝑠(𝑡 − 32)} − 𝑚𝑖𝑛{𝑠(𝑡 − 32), … , 𝑠(𝑡)}|}

270 𝑠𝑒𝑐.
 135 

 136 
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Nachdem die Gradienten für den Zeitpunkt t bekannt sind, können die Unter- (uga) 137 
und Obergrenze (oga) des Akzeptanzkanals bestimmt werden. 138 

oga wird aus dem maximalen Sollwert (s) im Zeitraum von 32 Sekunden vor dem 139 
Zeitpunkt t bis zum Zeitpunkt t oder dem Wert von oga zum vorhergehenden 140 
Zeitpunkt (t-2) abzüglich des aktuellen Gradienten bestimmt, je nachdem, welcher 141 
Wert größer ist. Bei einer Erhöhung oder Konstanz des Sollwerts stellt der Sollwert 142 
somit die Obergrenze des Akzeptanzkanals dar. Bei einer Reduzierung des Sollwerts 143 
wird die Obergrenze für 30 Sekunden auf Höhe des maximalen Sollwerts der letzten 144 
30 Sekunden gehalten und anschließend um den Wert des Gradienten reduziert. 145 

 146 

Formel 3: Bestimmung der oberen Grenze des Akzeptanzkanals 147 

𝑜𝑔𝑎(𝑡) = 𝑚𝑎𝑥{𝑠(𝑡 − 32), … , 𝑠(𝑡), 𝑜𝑔𝑎(𝑡 − 2) − 𝑔𝑜𝑔𝑎(𝑡)} 148 

 149 

Formel 4: Bestimmung der unteren Grenze des Akzeptanzkanals 150 

𝑢𝑔𝑎(𝑡) = 𝑚𝑖𝑛{𝑠(𝑡 − 32), … , 𝑠(𝑡), 𝑢𝑔𝑎(𝑡 − 2) + 𝑔𝑢𝑔𝑎(𝑡)} 151 

 152 

2.2.2 Toleranzbereich 153 

Zur Berücksichtigung von tolerierbaren Schwankungen in der Erbringung (z.B. 154 
Rauschen), wird ein zusätzlicher Toleranzbereich an die zuvor ermittelten 155 
Kanalgrenzen eingeführt. Der Toleranzbereich wird in Höhe von 5% vom Werte der 156 
jeweiligen Kanalgrenze festgelegt. Die obere Kanalgrenze wird dabei um 5% erhöht 157 
und die untere Kanalgrenze um 5% reduziert. 158 

Neben den zuvor gebildeten Grenzen für den Akzeptanzkanal werden somit zwei 159 
zusätzliche Grenzen benötigt, die sowohl den Akzeptanzkanal als auch den 160 
Toleranzbereich einschließen. Die numerische Berechnung dieser Unter- (ugt) und 161 
Obergrenze (ogt) unter Berücksichtigung der Toleranz (v = 0,05) erfolgt gemäß: 162 

 163 

Formel 5: Bestimmung der oberen Grenze des Toleranzkanals 164 

𝑜𝑔𝑡(𝑡) = 𝑜𝑔𝑎(𝑡) + |𝑜𝑔𝑎(𝑡)| ∗ 𝑣 165 

 166 

Formel 6: Bestimmung der unteren Grenze des Toleranzkanals 167 

𝑢𝑔𝑡(𝑡) = 𝑢𝑔𝑎(𝑡) − |𝑢𝑔𝑎(𝑡)| ∗ 𝑣 168 

 169 

Darüber hinaus wird ein Überschwingen von 10% des Sollsignals, maximal jedoch 170 
≤10 MW in den ersten 60s nach einer Sollwertänderung in der Bildung des 171 
Toleranzkanals berücksichtigt. Nach einem Überschwingen gibt es eine Pausezeit 172 
von 60 Sekunden für weiteres Überschwingen bezüglich Abrufe in gleicher Höhe des 173 
vorgehenden. Dies verhindert kontinuierliches Überschwingen des Kanals im 174 
Grenzbereich der MOL. 175 
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 176 

Abbildung 1 Akzeptanzkanal und Toleranzkanal Beispiel 1 (Sollsignal entspricht „Obere Grenze Akzeptanzkanal“) 177 

 178 

Abbildung 2 Akzeptanzkanal und Toleranzkanal Beispiel 2 (Sollsignal entspricht „Untere Grenze Akzeptanzkanal“) 179 

2.2.3 Produktwechselphase 180 

Ist ein Anbieter neben der aktuellen auch in der darauffolgenden Produktzeitscheibe 181 
kontrahiert, wird der Akzeptanzkanal weiter fortgeführt.  182 

Ist ein Anbieter in der darauffolgenden Produktzeitscheibe nicht mehr kontrahiert, fällt 183 
das Sollsignal zwangsläufig auf null. Der Toleranzkanal bildet sich wie gewohnt aus. 184 
Eine Verpflichtung zu einem speziellen Verhalten nach Ende der Produktzeitscheibe 185 
ohne darauffolgende Kontrahierung gibt es nicht. Entsprechend ist das Verhalten des 186 
Anbieters nach Ende der Produktzeitschiebe nicht relevant für das Monitoring. 187 
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2.2.4 Bagatellgrenze 188 

Die Bagatellgrenze (BG) für allfälliges Rauschen, ungeplante Umschaltspitzen oder 189 
kurze Signalfehler, wird dynamisch auf Basis der Summe der Zuschläge der 190 
jeweiligen Produktzeitscheibe des jeweiligen Anbieters für die positive und negative 191 
Richtung ermittelt. Dabei werden 5% der Energiemenge von 5 min der Summe aller 192 
Zuschläge herangezogen. Unterschreitet eine identifizierte Abweichung diese 193 
Bagatellgrenze, so wird diese nicht pönalisiert.  194 

 195 

Formel 7: Bestimmung der positiven Bagatellgrenze 196 

𝐵𝐺𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑣 =
1

12
ℎ ∗ ∑ 𝑍𝑢𝑠𝑐ℎ𝑙ä𝑔𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑣 𝑀𝑊 ∗ 0,05 197 

 198 

Formel 8: Bestimmung der negativen Bagatellgrenze 199 

𝐵𝐺𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣 =
1

12
ℎ ∗ ∑ 𝑍𝑢𝑠𝑐ℎ𝑙ä𝑔𝑒𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑀𝑊 ∗ 0,05 200 

2.3 Fehlmengen 201 

Verlässt das Istsignal den Toleranzkanal gemäß 2.1, gilt die Fläche bis zur Rückkehr 202 
in den Toleranzkanal als Fehlmenge und wird entsprechend 2.4 pönalisiert, sofern die 203 
Fehlmenge die Bagatellgrenze nicht unterschreitet.  204 

2.4 Pönalisierung 205 

Pönalisierung bis zur Anbindung APGs an die Europäische Plattform für den Austausch 206 
von Regelarbeit aus Frequenzwiederherstellungsreserven mit automatischer 207 
Aktivierung gemäß Artikel 21 EBGL: 208 

Für die Energiepreispönale werden Fehlmengen gemäß 2 angebotsscharf in der 209 
Viertelstunde zugeordnet und mit den jeweiligen Angebotspreisen in der Merit Order 210 
desjeweiligen Anbieters für den entsprechenden Zeitraum verrechnet. 211 

Formel 9: Berechnung Energiepreis-Pönale 212 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒𝑝𝑟𝑒𝑖𝑠𝑝ö𝑛𝑎𝑙𝑒 =  ∑(𝐹𝑒ℎ𝑙𝑚𝑒𝑛𝑔𝑒𝐺𝑒𝑏𝑜𝑡 𝑛 ∗ 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒𝑠𝑝𝑟𝑒𝑖𝑠𝐺𝑒𝑏𝑜𝑡 𝑛) € 213 

 214 

Pönalisierung ab der Anbindung APGs an die Europäische Plattform für den Austausch 215 
von Regelarbeit aus Frequenzwiederherstellungsreserven mit automatischer 216 
Aktivierung gemäß Artikel 21 EBGL: 217 

Für die Energiepreispönale werden Fehlmengen im Monitoringintervall gemäß 2 218 
angebotsscharf zugeordnet und mit den jeweiligen Verrechnungspreisen (gemäß 219 
6.7.c.v der Modalitäten) verrechnet, die für den jeweiligen Anbieter für den 220 
entsprechenden Zeitraum gelten. 221 

Formel 10: Berechnung Energiepreis-Pönale 222 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒𝑝𝑟𝑒𝑖𝑠𝑝ö𝑛𝑎𝑙𝑒 =  ∑(𝐹𝑒ℎ𝑙𝑚𝑒𝑛𝑔𝑒𝐺𝑒𝑏𝑜𝑡 𝑛 ∗ 𝑉𝑒𝑟𝑟𝑒𝑐ℎ𝑛𝑢𝑛𝑔𝑠𝑝𝑟𝑒𝑖𝑠𝐺𝑒𝑏𝑜𝑡 𝑛) € 223 

  224 
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2.5 Nichtvergütung des Leistungspreises 225 

Für eine Fehlmenge wird neben der Energiepreispönale der Leistungspreis für die nicht 226 
vorgehaltene Leistung nicht vergütet. Ermittelt wird die nicht vorgehaltene Leistung aus 227 
der Differenz der Summe der Leistungen der Merit Order des Anbieters 228 
(zugeschlagene Angebote) und der tatsächlich erbrachten Leistung (Mittelwert des 229 
Istwerts für die Dauer der Abweichung). Dies gilt für positive und negative Gebote 230 
separat. 231 

Die ermittelte nicht vorgehaltene Leistung wird entsprechend den Leistungen der Merit 232 
Order des Anbieters von oben nach unten den einzelnen Gebote zugeordnet (siehe 233 
Abbildung 3).Jeweils pro Gebot wird die nicht vorgehaltene Leistung mit dem jeweiligen 234 
Leistungspreis dieses Gebots und der ausgefallenen Zeit multipliziert um in Summe 235 
das Ausmaß der Nichtvergütung des Leistungspreises zu ermitteln. 236 

 237 

Abbildung 3 Schema Nichtvergütung Leistungspreis 238 

 239 

Formel 11: Berechnung der Nicht vorgehaltenen Leistung 240 

𝑁𝑖𝑐ℎ𝑡 𝑣𝑜𝑟𝑔𝑒ℎ𝑎𝑙𝑡𝑒𝑛𝑒 𝐿𝑒𝑖𝑠𝑡𝑢𝑛𝑔241 

=  ∑(𝐿𝑒𝑖𝑠𝑡𝑢𝑛𝑔𝐺𝑒𝑏𝑜𝑡 𝑛) − 𝐿𝑒𝑖𝑠𝑡𝑢𝑛𝑔𝑠𝑚𝑖𝑡𝑡𝑒𝑙𝑤𝑒𝑟𝑡𝐼𝑠𝑡𝑤𝑒𝑟𝑡 𝑓.𝑑.𝐷𝑎𝑢𝑒𝑟 𝑑.  𝐴𝑏𝑒𝑖𝑐ℎ𝑢𝑛𝑔  𝑀𝑊 242 

 243 

Formel 12: Berechnung der Nichtvergütung des Leistungspreises 244 

𝑁𝑖𝑐ℎ𝑡𝑣𝑒𝑟𝑔ü𝑡𝑒𝑡𝑒𝑟 𝐿𝑒𝑖𝑠𝑡𝑢𝑛𝑔𝑠𝑝𝑟𝑒𝑖𝑠245 

=  ∑(𝑁𝑖𝑐ℎ𝑡 𝑣𝑜𝑟𝑔𝑒ℎ𝑎𝑙𝑡𝑒𝑛𝑒 𝐿𝑒𝑖𝑠𝑡𝑢𝑛𝑔𝐺𝑒𝑏𝑜𝑡 𝑛 ∗ 𝑎𝑢𝑠𝑔𝑒𝑓𝑎𝑙𝑙𝑒𝑛𝑒 𝑍𝑒𝑖𝑡246 

∗ 𝐿𝑒𝑖𝑠𝑡𝑢𝑛𝑔𝑠𝑝𝑟𝑒𝑖𝑠𝐺𝑒𝑏𝑜𝑡 𝑛) € 247 

 248 

Allfällige Mehrkosten, die durch einen Intra-day Emergency Call entstehen, werden 249 
entsprechend den Bestimmungen zur Kostentragung sozialisiert. 250 

Eine Meldung an APG über einen allfälligen Ausfall ist gemäß den Bestimmungen der 251 
Modalitäten für Regelreserveanbieter und des jeweiligen Rahmenvertrags durchzu-252 
führen. 253 
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APG versucht bestmöglich, die Anbieter über Mindererfüllungen expost per E-Mail zu 254 
informieren. Jedoch hat ein Anbieter keinen Rechtsanspruch auf diese Information. Der 255 
Anbieter ist zum vollständigen Selbstmonitoring verpflichtet. 256 

2.5.1 Angebotsstorno (vor Beginn der Lieferperiode) 257 

Tabelle 2-1 Maßnahmenkatalog Storno 258 

Beschreibung 
Storno eines oder mehrerer Angebote  
(ausschließlich bei nachweislich unvorhersehbaren 
technischen Problemen) 

Meldung Durch Anbieter im Vorhinein an APG 

Maßnahme / Pönale Nichtvergütung Leistungspreis(e) 

Anmerkung 
Weiters gelten die Bestimmungen der jeweils 
gültigen Modalitäten für Regelreserveanbieter in 
Österreich, konkret Kapitel 7 und 8 

3 Anforderungen an die Tertiärregelreserve 259 

3.1 Toleranzen 260 

Toleranzen ab der Anbindung APGs an die Europäische Plattform für den Austausch 261 
von Regelarbeit aus Frequenzwiederherstellungsreserven mit manueller Aktivierung 262 
gemäß Artikel 20 EBGL: 263 

Die Tertiärregelreseve wird von APG elektronisch abgerufen. Dabei ist dem 264 
geforderten Standardprofil (10 min. Start- bzw. Endrampe; Die in der 265 
Aktivierungsaufforderung (ARQ) angegebenen Aktivierungsstart- bzw. Endzeitpunkte 266 
entsprechend den Rampenmittelpunkten) mit einem maximalen Fehler von 5% in 267 
Richtung Mindererfüllung gemäß Präqualifikation zu folgen. Übererfüllungen werden 268 
nicht pönalisiert. Der Anbieter ist zum Selbstmonitoring verpflichtet. Abweichungen 269 
(Mindererfüllungen) werden grundsätzlich mit APG abgeklärt, wobei die Bringschuld 270 
beim Anbieter liegt. 271 

In Abbildung 4Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. ist die 272 
Toleranz an einer beispielhaften Direktaktivierung dargestellt. 273 

 274 

Abbildung 4: Gefordertes Standardprofil und Toleranzen 275 



Maßnahmenkatalog Regelreserven    

Seite 10 von 11 

 

3.1.1 Bagatellgrenze 276 

Die Bagatellgrenze (BG) für allfälliges Rauschen, ungeplante Umschaltspitzen oder 277 
kurze Signalfehler, wird dynamisch auf Basis der Summe der Zuschläge der 278 
jeweiligen Produktzeitscheibe des jeweiligen Anbieters für die positive und negative 279 
Richtung ermittelt. Dabei werden 5% der Energiemenge von 5 min der Summe aller 280 
Zuschläge herangezogen. Unterschreitet eine identifizierte Abweichung diese 281 
Bagatellgrenze, so wird diese nicht pönalisiert.  282 

 283 

Formel 13: Bestimmung der positiven Bagatellgrenze 284 

𝐵𝐺𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑣 =
1
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ℎ ∗ ∑ 𝑍𝑢𝑠𝑐ℎ𝑙ä𝑔𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑣 𝑀𝑊 ∗ 0,05 285 
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Formel 14: Bestimmung der negativen Bagatellgrenze 287 

𝐵𝐺𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣 =
1

12
ℎ ∗ ∑ 𝑍𝑢𝑠𝑐ℎ𝑙ä𝑔𝑒𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑀𝑊 ∗ 0,05 288 

3.2 Fehlmengen 289 

Verlässt das Istsignal die Toleranz gemäß 3.1 in Richtung Mindererfüllung, gilt die 290 
Fläche bis zum abermaligen Erreichen der Toleranz als Fehlmenge und wird 291 
entsprechend 3.3 pönalisiert, sofern die Fehlmenge die Bagatellgrenze nicht 292 
unterschreitet. 293 

3.3 Pönalisierung 294 

Ab der Anbindung APGs an die Europäische Plattform für den Austausch von 295 
Regelarbeit aus Frequenzwiederherstellungsreserven mit manueller Aktivierung 296 
gemäß Artikel 20 EBGL: 297 

Für die Energiepreispönale werden die ermittelten Fehlmengen gemäß Auftreten im 298 
15min Raster aufgeteilt und mit den jeweiligen Verrechnungspreisen (gemäß 6.7. der 299 
Modalitäten) verrechnet, die für den entsprechenden Zeitraum gelten. 300 

Formel 15: Berechnung Energiepreis-Pönale 301 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒𝑝𝑟𝑒𝑖𝑠𝑝ö𝑛𝑎𝑙𝑒302 

=  ∑(𝐹𝑒ℎ𝑙𝑚𝑒𝑛𝑔𝑒𝑉𝑖𝑒𝑟𝑡𝑒𝑙𝑠𝑡𝑢𝑛𝑑𝑒 𝑛 ∗ 𝑉𝑒𝑟𝑟𝑒𝑐ℎ𝑛𝑢𝑛𝑔𝑠𝑝𝑟𝑒𝑖𝑠𝑉𝑖𝑒𝑟𝑡𝑒𝑙𝑠𝑡𝑢𝑛𝑑𝑒 𝑛) € 303 
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3.4 Nichtvergütung des Leistungspreises 305 

Für eine Fehlmenge wird neben der Energiepreispönale der Leistungspreis für die nicht 306 
vorgehaltene Leistung nicht vergütet. Ermittelt wird die nicht vorgehaltene Leistung aus 307 
der Differenz der Summe der Leistungen der Merit Order des Anbieters 308 
(zugeschlagene Angebote) und der tatsächlich erbrachten Leistung (Mittelwert des 309 
Istwerts für die Dauer der Abweichung). Dies gilt für positive und negative Gebote 310 
separat. 311 

Die ermittelte nicht vorgehaltene Leistung wird entsprechend den Leistungen der Merit 312 
Order des Anbieters von oben nach unten den einzelnen Gebote zugeordnet (siehe 313 
Abbildung 3).Jeweils pro Gebot wird die nicht vorgehaltene Leistung mit dem jeweiligen 314 
Leistungspreis dieses Gebots und der ausgefallenen Zeit multipliziert um in Summe 315 
das Ausmaß der Nichtvergütung des Leistungspreises zu ermitteln. 316 

 317 

Formel 16: Berechnung der Nicht vorgehaltenen Leistung 318 

𝑁𝑖𝑐ℎ𝑡 𝑣𝑜𝑟𝑔𝑒ℎ𝑎𝑙𝑡𝑒𝑛𝑒 𝐿𝑒𝑖𝑠𝑡𝑢𝑛𝑔319 

=  ∑(𝐿𝑒𝑖𝑠𝑡𝑢𝑛𝑔𝐺𝑒𝑏𝑜𝑡 𝑛) − 𝐿𝑒𝑖𝑠𝑡𝑢𝑛𝑔𝑠𝑚𝑖𝑡𝑡𝑒𝑙𝑤𝑒𝑟𝑡𝐼𝑠𝑡𝑤𝑒𝑟𝑡 𝑓.𝑑.𝐷𝑎𝑢𝑒𝑟 𝑑.  𝐴𝑏𝑒𝑖𝑐ℎ𝑢𝑛𝑔  𝑀𝑊 320 
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Formel 17: Berechnung der Nichtvergütung des Leistungspreises 322 

𝑁𝑖𝑐ℎ𝑡𝑣𝑒𝑟𝑔ü𝑡𝑒𝑡𝑒𝑟 𝐿𝑒𝑖𝑠𝑡𝑢𝑛𝑔𝑠𝑝𝑟𝑒𝑖𝑠323 

=  ∑(𝑁𝑖𝑐ℎ𝑡 𝑣𝑜𝑟𝑔𝑒ℎ𝑎𝑙𝑡𝑒𝑛𝑒 𝐿𝑒𝑖𝑠𝑡𝑢𝑛𝑔𝐺𝑒𝑏𝑜𝑡 𝑛 ∗ 𝑎𝑢𝑠𝑔𝑒𝑓𝑎𝑙𝑙𝑒𝑛𝑒 𝑍𝑒𝑖𝑡324 

∗ 𝐿𝑒𝑖𝑠𝑡𝑢𝑛𝑔𝑠𝑝𝑟𝑒𝑖𝑠𝐺𝑒𝑏𝑜𝑡 𝑛) € 325 

Allfällige Mehrkosten, die durch einen Intra-day Emergency Call entstehen, werden den 326 
Ausgleichsenergiekosten zugerechnet. 327 

Eine Meldung an APG über einen allfälligen Ausfall ist gemäß den Bestimmungen der 328 
Modalitäten für Regelreserveanbieter und des jeweiligen Rahmenvertrags durchzu-329 
führen. 330 

APG versucht bestmöglich, die Anbieter über Mindererfüllungen expost per E-Mail zu 331 
informieren. Jedoch hat ein Anbieter keinen Rechtsanspruch auf diese Information. Der 332 
Anbieter ist zum vollständigen Selbstmonitoring verpflichtet. 333 

Auch bei negativen Energiepreisen ist der Energiepreis an APG zu vergüten. Die 334 
Berechnung wird mit absoluten Zahlen durchgeführt. 335 

3.4.1 Angebotsstorno (vor Beginn der Lieferperiode) 336 

Tabelle 3-1 Maßnahmenkatalog Storno 337 

Beschreibung 
Storno eines oder mehrerer Angebote  
(ausschließlich bei nachweislich unvorhersehbaren 
technischen Problemen) 

Meldung Durch Anbieter im Vorhinein an APG 

Maßnahme / Pönale Nichtvergütung Leistungspreis(e) 

Anmerkung 
Weiters gelten die Bestimmungen der jeweils 
gültigen Modalitäten für Regelreserveanbieter in 
Österreich, konkret Kapitel 8 
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